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汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了汽车加油加气站防雷装置检测点确定的基本要求和方法。
本文件适用于廊坊市汽车加油加气站防雷装置检测。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 21431-2023  建筑物防雷装置检测技术规范
GB/T 32937-2016  爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范
GB 50057-2010  建筑物防雷设计规范
GB 50156-2021  汽车加油加气加氢站技术标准
GB 50343-2012  建筑物电子信息系统防雷技术规范
术语和定义
GB 50057-2010和GB 50156-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1.1　 
防雷装置　lightning protection system；（LPS）
用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
［来源：GB 50057-2010，2.0.5］
1.2　 
防雷装置检测　inspection of lightning protection system
为确定雷电防护装置是否满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
［来源：GB/T 21431—2023，3.2］
1.3　 
防雷装置检测点　inspection point of lightning protection system
为确定雷电防护装置是否满足标准要求而进行检查、测量及信息综合分析处理的部位。
1.4　 
汽车加油加气站　fuelling station
为机动车加注车用燃料，包括汽油、柴油、LPG、CNG和LNG的场所，是加油站、加气站、加油加气合建站的统称。
［来源：GB 50156—2021，2.1.1，有修改］
1.5　 
加油站　oil fuelling station
具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）、柴油等车用燃料的场所。
［来源：GB 50156—2021，2.1.2］
1.6　 
加气站　gas fuelling station
具有储气设施，使用加气机为机动车加注车用LPG、CNG或LNG等车用燃气的场所。
［来源：GB 50156—2021，2.1.3］
1.7　 
加油加气合建站　oil and gas fuelling station 
具有储油（气）设施，既能为机动车加注车用燃料，又能加注车用燃气的场所。
［来源：GB 50156—2021，2.1.12］
1.8　 
橇装式加油装置　portable oil device
将防火防爆油罐、加油机、自动灭火装置等设备及其配件整体装配于一个钢制橇体的地面加油装置。
［来源：GB 50156—2021，2.1.31］
1.9　 
LNG橇装设备　LNG portable equipments
将LNG储罐、加气机、放空管、泵、气化器等LNG设备全部或部分装配于一个橇体（即刚性底架，可带箱体）上的设备组合体。
［来源：GB 50156—2021，2.1.46］
1.10　 
电涌保护器　surge protective device （SPD）
用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。
［来源：GB 50057-2010，2.0.29］
缩略语
下列缩略语适用于本文件。
LPG：liquefied petroleum gas  液化石油气
CNG：compressed natural gas   压缩天然气
LNG：liquefied natural gas    液化天然气
基本要求
[bookmark: _Hlk162605504]汽车加油加气站防雷装置检测点的确定应合理准确，覆盖接闪器、引下线、接地装置、磁屏蔽、防雷等电位连接、电涌保护器（SPD）六个检测项目的所有雷电防护装置，能够支撑检测结论，全面反映雷电防护装置真实状况。
现场检测工作应由3名或3名以上检测人员承担，选取检测点时应满足分布均匀、具有代表性的要求。
防雷接地、防闪电静电感应接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地等共用接地装置时，其工频接地电阻按各系统要求中的最小值确定。
检测点的确定方法
罩棚
[bookmark: _Toc447026778][bookmark: _Toc447028350][bookmark: _Toc447119950][bookmark: _Toc447120020][bookmark: _Toc447141148][bookmark: _Toc447179656][bookmark: _Toc447227256][bookmark: _Toc460443400][bookmark: _Toc460625193][bookmark: _Toc460668191][bookmark: _Toc460691792][bookmark: _Toc460696227][bookmark: _Toc460706913][bookmark: _Toc460708930][bookmark: _Toc461050103][bookmark: _Toc461050162][bookmark: _Toc468658008][bookmark: _Toc468699371][bookmark: _Toc468700586][bookmark: _Toc477163721][bookmark: _Toc477212107][bookmark: _Toc491375104][bookmark: _Toc491378330][bookmark: _Toc491466025][bookmark: _Toc491514476][bookmark: _Toc495822847][bookmark: _Toc506191701][bookmark: _Toc506996300][bookmark: _Toc507077623][bookmark: _Toc507168579][bookmark: _Toc507232420][bookmark: _Toc508119982][bookmark: _Toc509687468]雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 屋顶的接闪装置与每根引下线电气连接处；
b) 屋顶接闪网格的网格交叉点；
c) 金属屋面的板间连接处
d) 屋顶广告牌与LPS的等电位连接处；
e) 太阳能光伏发电阵列与LPS的等电位连接处；
f) LPS引下线或引下线上的断接卡测试接头处、金属棚柱。
测试的主要参数：
a) 保护范围；
b) 材质规格；
c) 网格尺寸；
d) 固定支架高度、间距；
e) 接地电阻；
f) 过渡电阻；
g) 垂直拉力。
加油加气区
[bookmark: _Toc363687506][bookmark: _Toc363691087][bookmark: _Toc363691181][bookmark: _Toc363764870][bookmark: _Toc364713269][bookmark: _Toc364801321][bookmark: _Toc365011249][bookmark: _Toc365057495][bookmark: _Toc365319012][bookmark: _Toc365555061][bookmark: _Toc387352224][bookmark: _Toc387395132][bookmark: _Toc387769910][bookmark: _Toc387932224][bookmark: _Toc387938023][bookmark: _Toc387938582][bookmark: _Toc387952787][bookmark: _Toc388002914][bookmark: _Toc388208718][bookmark: _Toc388277466][bookmark: _Toc390372017][bookmark: _Toc447028351][bookmark: _Toc447119951][bookmark: _Toc447120021][bookmark: _Toc447141149][bookmark: _Toc447179657][bookmark: _Toc447227257][bookmark: _Toc460443401][bookmark: _Toc460625194][bookmark: _Toc460668192][bookmark: _Toc460691793][bookmark: _Toc460696228][bookmark: _Toc460706914][bookmark: _Toc460708931][bookmark: _Toc461050104][bookmark: _Toc461050163][bookmark: _Toc468658009][bookmark: _Toc468699372][bookmark: _Toc468700587][bookmark: _Toc477163722][bookmark: _Toc477212108][bookmark: _Toc491375105][bookmark: _Toc491378331][bookmark: _Toc491466026][bookmark: _Toc491514477][bookmark: _Toc495822848][bookmark: _Toc506191702][bookmark: _Toc506996301][bookmark: _Toc507077624][bookmark: _Toc507168580][bookmark: _Toc507232421][bookmark: _Toc508119983][bookmark: _Toc509687469][bookmark: _Toc509690780][bookmark: _Toc509738911][bookmark: _Toc509739794][bookmark: _Toc509955691]雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 加油机、加气机机壳、防撞柱、计量器、静电触摸释放装置、电机外壳、电源接线盒外壳、通信接线盒外壳、电缆穿线管端口、防爆本安电源外壳、油气回收真空泵电机外壳与等电位连接端子的等电位连接处；
b) 加油枪、加气枪枪头、枪柄；
c) 加油、加气软管（胶管）两端连接金属跨接处；
d) 加油、加气机的电源、信息电缆穿线管与防爆接线盒采用螺纹金属管连接时的两端跨接处。
测试的主要参数：
a) 接地电阻；
b) 过渡电阻。
油罐气罐区
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
[bookmark: _Toc440964250][bookmark: _Toc442341329][bookmark: _Toc442347121][bookmark: _Toc447028352][bookmark: _Toc447119952][bookmark: _Toc447120022][bookmark: _Toc447141150][bookmark: _Toc447179658][bookmark: _Toc447227258][bookmark: _Toc460443402][bookmark: _Toc460625195][bookmark: _Toc460668193][bookmark: _Toc460691794][bookmark: _Toc460696229][bookmark: _Toc460708932][bookmark: _Toc461050105][bookmark: _Toc461050164][bookmark: _Toc468658010][bookmark: _Toc468699373][bookmark: _Toc468700588][bookmark: _Toc471313887][bookmark: _Toc471314948][bookmark: _Toc471463799][bookmark: _Toc477163723][bookmark: _Toc477212109][bookmark: _Toc491375106][bookmark: _Toc491378332][bookmark: _Toc491466027][bookmark: _Toc491514478][bookmark: _Toc495822849][bookmark: _Toc506191703][bookmark: _Toc506996302][bookmark: _Toc507077625][bookmark: _Toc507168581][bookmark: _Toc507232422][bookmark: _Toc508119984][bookmark: _Toc509687470]a) 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶组与接地装置等电位连接处；
[bookmark: _Hlk162345604]b) 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐和埋地LNG储罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各项金属部件与非埋地部分的工艺金属管道的电气连接处；
c) 罐体和罐室的金属构件，以及呼吸阀、放散管、量油孔、泄油管、油气回收管、金属盖板、线缆屏蔽层、护套钢管等金属附件的电气连接处；
d) 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐和埋地LNG储罐两端设置的断接卡与接地网（干线）测试接头处。
测试的主要参数：
a) 材质规格；
b) 接地电阻；
c) 过渡电阻。
装卸区
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 罐车装卸设备与接地干线的等电位连接处；
b) 卸油管线法兰跨接处；
c) 静电泄放装置与接地端子等电位连接处。
测试的主要参数：
a) 材质规格；
b) 接地电阻；
c) 过渡电阻。
橇装式加油加气站
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 橇体与橇罐、呼吸阀、放散管、加油加气枪、管道、加气泵静电夹、防撞柱、线缆屏蔽层、护套钢管等金属构件的等电位连接处；
b) 加油加气枪枪管与出油出气管的连接处；
c) 橇体的接地点。
测试的主要参数：
a) 接地电阻；
b) 过渡电阻。
营业区和辅助区
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 屋顶的接闪装置与每根引下线电气连接处；
b) 屋顶接闪网格的每个网格交叉点；
c) 屋顶的金属护栏、金属管道、广告牌、太阳能热水系统与LPS的等电位连接处；
d) LPS引下线上断接卡的测试接头处；
e) 建筑物内的设备、金属管道、金属线缆外皮、铠装电缆金属屏蔽层、电缆桥架、金属构架、金属门窗等较大金属物与接地端子的等电位连接处；
f) 高灯杆、独立广告牌、LED显示屏、监控杆、户外独立灯箱、管控柜、液位仪、视频监控柜与接地端子等金属物与接地端子的等电位连接处。
测试的主要参数：
a) 保护范围；
b) 材质规格；
c) 网格尺寸；
d) 固定支架高度、间距；
e) 接地电阻；
f) 过渡电阻；
g) 垂直拉力。
配电系统
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端接地点；
b) 发电机组、外场设备电源箱、低压配电箱、分线箱、UPS、SPD的接地点；
c) 电源线路SPD。
测试的主要参数：
a) 低压配电系统接地形式；
b) 接地电阻；
c) 电源SPD的检测参数，包括SPD的型号、类别、压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻、最大持续工作电压、电压保护水平、冲击电流、标称放电电流、连接导线长度和截面面积、级间距离、能量协调配合、外部脱离器。
信息系统
雷电防护装置检测中需要借助专用检测设备测试的下列位置，确定为检测点：
a) 信息系统配线的电缆金属外皮两端接地点；
b) 机房内的接地干线与接地装置的连接处；
c) 安防监控、油气回收、IC卡管理等信息系统设备机柜或金属外壳接地点；
d) 信息系统SPD。
测试的主要参数：
a) 接地电阻；
b) 信息系统SPD的检测参数，包括SPD的型号、类别、压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻、最大持续工作电压、电压保护水平、冲击电流、标称放电电流、插入损耗、连接导线长度和截面面积、级间距离、能量协调配合、外部脱离器。
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